wsbg@ Labor

PRUFBERICHT

iiber die Untersuchung von Trinkwasser
im Rahmen der Trinkwasserverordnung bzw.
des OLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung

Anlage, Anlagenteil: WVA Obritzberg-Rust - EVN Wasser
(WL-889)

Auftraggeber: Marktgemeinde Obritzberg-Rust
Marktstralle 14
3123 Obritzberg

Auftragserteilung: telefonisch am 31.03.2026 durch Herrn Jiirgen Messner

Projektleiter: Ing. Philipp Hausleitner Projekt P2601419PB
Umfang: 5 Seiten Mautern, 12.05.2026
Beilage(n): —--

Eine auszugsweise Weitergabe oder Veroffentlichung des Berichtes bedarf der schriftichen Genehmigung des Ausstellers.
Die Analysenergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die untersuchten Proben.
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Probe: P2601419-003

Anlage; WVA Obritzberg-Rust - EVN Wasser

Entnahmestelle: Ortsnetz Zagging

néhere Beschreibung: Feuerwehrhaus Hain-Zagging (Wasserhahn Fahrzeughalle)
Datum der Probenahme: 07.04.2026

Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 07.04.2026 bis 10.04.2026

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 11,9 25
pH-Wert 7.4 6,5-9,5
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort uSfcm 529 2500
gemessen)
Férbung (436 nm) 1/m < 0,04 0,50
UV-Durchlassigkeit (254nm, d=10cm) % 86
Gesamtharte °dH 16,4
Gesamtharte mmol/l 292
Karbonatharte °dH 13,5
Saurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 4,80
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l <04
Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,008 0,1
Nitrat mg/l 6,0 50
Chlorid mg/l 9,9 200
Sulfat mg/| 54 250
Calcium (als Ca) mg/l 87 400
Eisen (als Fe) mg/l <0,01 0,2
Kalium (als K) mg/| 1.5 50
Magnesium (als Mg) mg/| 18 150
Mangan (als Mn) mg/| < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 5,0 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/m| 14 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 11 20
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Intestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte geman Trinkwasserverordnung-TVW\/ ,BGBI.I| 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TW\,BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Normenreferenz flr die Probenahme:

A

D

Verfahren/Norm Ausgabe Titel
1SO 5667-5, ISO 19458 - 1S05667-5 (01.05.2015) Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped
distribution systems; EN ISO 19458 (08.2006) Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
(akkreditiert), wenn nicht anders angegeben ist der Zweck der Probenahme die Wasserbeschaffenheit im
Verteilungsnetz (Punkt 4.4.1.1.a)
EN |SO 19458 01.11.2006 Wasserbeschaffenheit — Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
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Digitale Signatur der WSB Labor-GmbH

okument.unterschrieben :
| voniThomas Lendenfeld,
‘ am: 21.05.2026 09:41 |

INSPEKTIONSBERICHT

liber die Untersuchung von Trinkwasser gemiB ONORM M 5874

im Rahmen der Trinkwasserverordnung bzw.

des OLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung

Anlage, Anlagenteil:

Datum d. Inspektion:

Inspektion durch:

Auftraggeber:

Auftragserteilung:

Projektleiter:

Umfang:
Beilage(n):

WVA Obritzberg-Rust - EVN Wasser
(WL-889)

07.04.2026
Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Marktgemeinde Obritzberg-Rust
Marktstrae 14
3123 Obritzberg

telefonisch am 31.03.2026 durch Herrn Jiirgen Messner

Ing. Philipp Hausleitner Projekt P2601419I1B
2 Seiten Mautern, 12.05.2026
1

Eine auszugsweise Weitergabe oder Veroffentlichung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Ausstellers.
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